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作業課題 4 の

条件 

図 8 は小学校の便所である。ルー

プ通気管の管径を器具単位法で

求めよ。 

図 8 は事務所ビルの便所である。

ループ通気管の管径を器具単位法

で求めよ。ただし、通気立て管の

管径は 100A とする。 

図 9 

 

下図のとおりです。 

の下 1.5 を 1.4 に修正  

  の右 0.1 を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 

○オ  

通気管長さ

の計算式 

0.2+0.5+3.0+1.5+0.3=5.5 0.2+0.5+3.0+1.4+0.1+0.3=5.5 
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表 15 

○エ  

通気管径〔A〕 
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